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POZNAMKA - LEGENDA PRVKU EPS
1. Prostfedi v prostordch s EPS je ,dle CSN 33 2000-4—41 LEGENDA ULOZENI KABELU
ed.2 71 a GSN 33 2000-5-51 ed.3, stanoveno jako normainf. USTREDNA EPS 2 KRUHOVE LINKY —5F— KABEL V LISTE
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Lze pouzit i jiné typy kabeld min. stejnych vlastnost. HLASIC POZARU OPTICKOKOUROVY
Kabelové rozvody na OPPO, KTPO, ZDP, majék a sirény budou O u s Y .
uloZeny na povrchu — trasa funk&7 p¥i poZaru naptiklad : HLASIC POZARU OPTICKOKOUROVY
HF trubka+OMEGA p¥ichytky, parapetni kandl, jednotlivé p¥ichytky S IZOLATOREM zodpovédn§ projektant | vypracoval kresli Marcela_Prochdzkova

s poZarni odolnosti po 30-ti cm.

J. Instalace a zapojeni jednotlivich prvk( bude provedena v souladu s
ndvody vyrobce zafizeni EPS a bude provedena opravn&nou organizaci.

4. Presné umisténi prvkd EPS, zejména KTPO, OPPO budou upfesnény
pfi montazi a odsouhlaseny investorem.

5. VeSkeré zmény provedené pfi montdZi budou zaznamenany do
montdZniho paré a predany jako podklad pro zhotoveni dokumentace
skutecného provedeni.

M HLASIC POZARU MULTISEZOROVY

|1 HLASIE POZARU TEPELNY

[®] HLASIC POZARU TLAGITKOVY VNITRNI
T SIRENA ADRESNA LINKOVA + AKU

_ Q) MAJAK 24v
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Marcela Prochazkova

Marcela Prochazkova

Marcela Prochazkova

investor :Méstsky Grad Zakupy, Borska 5, 471 23 Zakupy

projekce EPS, IC 87117011
mobil: 739 851 778
Balbfnova 424/10

stavba 460 01 Liberec 12
Kulturn dim Zdkupy, N&drazn1 320, 471 23 Zdkupy format AL
AKCE:  ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE gfjs; Bz
Kulturn® ddm Zakupy ) . zakbzky |EPS_396-2015
Dokumentace pro Provedeni Stavby méritko  [1:100
VYKRES: ROZMISTENI EPS 1.PP a? 2.NP tPS—02
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